Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto @ Datum izpisa: 4.4.2013
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, tel. 07/39 34 144, fax. 07/39 34 101
&t. izvida 832/2013

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Pitne vode - obéasne preiskave
Narocnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevskova ulica 12/ 8000 Nayo/rhest S/ NOVEMESTO 4 ¢ o
Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.o0., Podbevékova ulica 12, B8@@0:Novo mesto
Vir: Vodovod Novo mesto - J - omreZje 05. 04 2013
Mesto odvzema: omr. Sentjernej, KZ - Rest. pri farovu Deostavna 8t |Nasiovnix | Referent
Namen: Notranji nadzor Mao /[O
Datum odvzema: 20.03.2013 11:30 TE S 7.;:_,[“8%“0_8}6@}8no
Odvzel: Primc Vinko, med.teh. L, S P
- i o & St. izvida 832/2013
Vzorcenje in terenske meritve sm\,m,(ﬁ
AKREDITACUA
Vzoréenje Metoda SIST ISO 5667-5: 2007 ‘ Dy
Preiskava Enota Rezultat Normativ Metoda Opombe
SIST DIN
Temperatura vode st. C 99 B _38404-4:2000 L
EN [SO
Klor - prosti mg/L 026 _. 7393-2:2000 S _
1SO 10523:
pH 7.4 6,5-9,5 2010 Temperatura vode = 9.9°C.
SIST EN Temperatura vode = 8.9°C.
Elektroprevodnost (20stC) uS/cm 454 _ <2500 27888:1998 Temperaturna kompenzacija.
organoleptiéna SIST EN
Vonj ocena sprejemljiv sprejemljiv 1622:2007 o
organolepti¢na SIST EN
Okus _ocena __sprejemljiv sprejemljiv 1622:2007

- krepko oznageni rezultati niso v skladu z nermativnimi vrednostmi iz upo$tevanih predpisov

Upostevani predpisi:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

predstojnica Sluzbe za higieno, epidemiolo% in ekologijo
Bonia Miljavac, dr.med. spec. higj

giene
sNSTIe, / -

Zakiju&na ocena ni vkljuéena v obseg akreditacije. Rezultati se nana$ajo izkljuéno na preizku3eni vzorec. Ocena skladnosti z upo$tevanimi Stran 1/1
predpisi in strokovno mnenfe se nana$ata samo na obseg preskusanja parametrav, v éasu odvzema vzorca.
Porotilo se brez pisnega pristanka prelzkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Mikrobiologki laboratorij
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo

| Mejvrti 5, 8000 Novo mesto | @ 073934121 | (073934101 | B sanitama mikrobiologlja@zzv-nm.si | www.zv-nm.si

PorocCilo o preskuSanju

Lab. &t 2013/2597

[ Vzorec Pitne vode - ob&asne preiskave

Naroénik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Obmotje odvzema Vodovod Novo mesto - J - omreZje

Odvzemno mesto omr. Sentjernej, KZ - Rest. pri farovzu

Odvzem vzorca
Datum in ura: 20.03.2013 11:30

[ Prejem vzorca
Datum in ura: 20.03.2013 13:04

@etek in konec analize
Zaletek analize: 20.03.2013

Odvzel: Primc Vinko, med.teh. Prejel: Sodec Boris Analizirano do: 25.03.2013
REZULTATI PRESKUSANJA

Preiskava Oznaka metode Rezultat Mejna vrednost
Escherichia coli MMB-SM-10 Nismo nadli # 0
MPN/100 mL IS0 9308-2:2012
Koliformne bakterije MMB-SM-10 Nismo nasli # 0
MPN/100 mL 1S0 9308-2:2012
Intestinalni enterokoki MMB-SM-26 Nismo nasli # ~0
MPN/100 mL Standard Methods 9230E:2007
Clostridium perfringens MMB-SM-05 Nismo nasli # 0
CFUAOO mL Direkliva Sveta 98/83/ES
Skupno tevilo bakterij pri 22°C MMB-SM-01 0
CFU/mL SIST EN IS0 6222:1999
Skupno Stevilo bakterij pri 36°C MMB-SM-01 2 <100

CRU/mL

SIST EN IS0 6222:1999

Krepko tiskani rezultati niso skladni z normativi navedenimi v upostevanih kriterijih. Rezultati, oznageni z #, se nana$ajo na neakreditirano def;most.i o

Upostevani kriteriji:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik:
Brigita Weiss, dipl. san. inz

Po pooblastilu
predstojnice Mikrobiolodkega laboratorija:
—Matja Retelf udm

—

KONEC POROCILA O PRESKUSANJU = e

L R A e = s
‘ g‘ﬁ?&‘é%?%ﬁm |><\/")_7 Ko porotila ne
vet, ga

potrebujele
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-019 remkllrajte

e Tt =

Rezultatl, oznaceni z #, s2 nana3ajo na neakredltirano dejavnost. Mnenja in razlage niso vkljuéena v obseg akreditacije.Rezultati se nanasajo izkfjuéno na preskugani
vzorec. Porogilo se brez plsnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirat, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Datum izpisa: 25.03.2013
Stran: 1/1



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101
elektronska posta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemicni laboratorij
Novo mesto, Dalmatinova ul, 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179

Porocilo o preskusanju

Splosni podatki:

Namen: Notranji nadzor

Narocnik:  Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevékova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevékova ulica 12, 8000 Novo mesto
Odvzel: Prime Vinko, med.teh.

Podatki o vzorcu:

Vrsta vzorca: Vode

Oznaka vzorca: Pitne vode - obfasne preiskave

Skupina vzorca: Pitne vode

Mesto odvzema: omr. §entjernej, KZ - Rest. pri farovzu

Datum odvzema: 20.03.2013 11:30
Datum prevzema: 21.03.2013 07:20
Analizirano do: 02.04.2013 11:42

Datum izpisa:

03.04.2013

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA
SIS E%1S001C 17677

A (7 o5

Rezultati oznateni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. st.: 2013/2295

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene,

Parameter Enota Rezultat ::;Tgaé Normativ Metoda Opombe 232‘;21

OSNOVNI PARAMETRI

Barva m-1 <0.2 01 # 05  Tearanie YA selzing = 435 o 21.03,

metoda B
SIST EN ISO
Motnost NTU 41 5 7027-Poglavie 21.03.
6: 2000

Amonij mg/L NH4 0.010 0.50 71%[(?-:;'?396 21.03.

Celotni organski ogljik (TOC) mg/L C 0.44 SISTE:;&MM 22.03.

Nitriti mg/LNO2  0.014 g Pl e 21.03,
A Nitrati mg/L NO3 4.59 0 1%38&5%389 g?:ggi

Sulfat mglLSO4 820 250 Sos0es:ance 2105

Klorid mg/L ClI 4.08 250 1??&?2]?39 g?:gg:

Fluorid mg/L F 0.089 15 Joa00% 2000 g?:gg:

KOVINE IN METALOIDI

Natrij | mglLNa 25 200 {72003 2008 2603

Mangan ug/L Mn 2.8 50 ﬁ'lzs.czT:zEzNz!gt?s 3;82:

Zelezo ug/L Fe 150 200 1?23915%3% gggg

Bor mgLB 00052 W e 2605,

Aluminij ug/L Al 72 20 ETENEO 26.03.

—— ug/L Sb <0.05 0024 # 50  SSTENISO o

Arzen ug/L As 0.47 10 1?28&54?;% gé:gg:

Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultat| se nanasajo lzkljuéno na preskudani vzorec, Stran 1/5



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska posta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si
Sanitarno-kemicni laboratorij
Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179

SLOVENSKA
‘ ARREDITAPLIA

AT N b C 1709%
‘ LP.018

Rezultati oznadeni z # se nanaSajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. &t.: 2013/2295

Rezultat . Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe od-do
SIST ENISO 21.03.
Baker mg/L Cu 0.0040 2,0 17294-2: 2005 26.03.
. SISTENISO 21.03.
Kadmij ug/L Cd <0.02 0.017 5 17204-2: 2005 26.03.
SIST EN ISO 21.03.
Krom - skupno ug/L Cr 11 50 17294-2: 2005 26.03.
L . SISTENISO 21.03.
Nikelj ug/L Ni 1.0 20 17294-2: 2005 26.03.
SIST EN ISO 21.03.
Selen ug/L Se 0.20 10 17294-2; 2005 26.03.
) SIST EN ISO 21.03.
Svinec ug/L Pb 0.54 25 17294-2: 2005 26.03.
PESTICIDI
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI
Laboratorijska
Diklobenil ug/L <0.03 0.1 metoda M 28.L
71215, izdaja 2
Laboratorijska
Pendimetalin ug/L <0.001 <0.0003 0.1 metoda M 25.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Trifluralin ug/L <0.03 # 0.1 metoda M 28.03.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
Dimetenamid ug/L <0.001 <0.0004 0.1 metoda M 25.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Vinklozolin ug/L <0.03 0.1 metoda M 28.03.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
2,6-Diklorobenzamid ug/L <0.006 <0.002 0.1 metoda M 25.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Diazinon ug/L <0.002 <0.0006 0.1 metoda M 25.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorfenvinfos ug/L <0.002 <0.0007 0.1 metoda M 25.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-metil ug/L <0.003 <0.0009 0.1 metoda M 25.08.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Malation ug/L <0.006 <0.002 0.1 metoda M 25.03.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
irifos-eti ug/L <0.002 <0.0007 0.1 metoda M 25.03.
Klorpirifos-etil g 740, 1, izdaja 5
PESTICIDI FENOKSIALKANOJSKI
Laboratorijska
£ ug/L <0.010 <0.003 0.1 metoda M 27.03.
2,4,5-T 9 740_2, izdaja 2
Laboratorijska
2 i ug/L <0.020 <0.006 0.1 metoda M 27.03.
2,4-DP(diklorprop) 9 740_2, izdaja 2
Laboratorijska
ug/L <0.012 <0.004 0.1 metoda M 27.03.
Bentazon t 740_2, izdaja 2
Laboratorijska
i ug/L <0.05 # <0.02 0.1 metoda M 27.03.
Dicamba 9 7402, izdaja 2
Mnenja in razlage niso vkljuéene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskugani vzorec. Stran 2/5

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme repreducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene.



Parameter

Enota

Rezultat

Rezultat
pod LOQ

Normativ

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska podta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si
Sanitarno-kemic€ni laboratorij
Novo mesto, Dalmatinova ul, 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179

Metoda

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA
SISTENISC EC A7ETS
Q. 7o

Rezuitati oznaleni z # se nanadajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. §t.: 2013/2295

Datum

Opombe od-do

MCPA

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 2

27.03.

MCPP (Mekoprop)

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 2

27.03.

PESTICIDI ORGANOKLORNI

Endosulfan - alfa

ug/L

<0.003

<0.0005

0.1

SIST EN ISO
6468:
1988-modif.

27.03.

Endosulfan - beta

ug/L

<0.002

<0.0005

0.1

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

27.03.

Endosulfan sulfat

ug/L

<0.002

<0.001

0.1

SIST EN ISO
6468:
1898-modif.

27.03.

Alaklor

ug/L

<0.007

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Metolaklor

ug/L

<0.011

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Aldrin

ug/L

<0.003

<0.001

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

27.03.

Dieldrin

ug/L

<0.003

<0.001

SISTEN ISO
6468
1998-modif.

27.03.

HCH-delta

ug/L

<0.002

<0.001

SIST EN ISO
6468;
1998-modif.

27.03.

Heksaklorobenzen

ug/L

<0.003

<0.001

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

27.03.

Heksaklorobutadien

ug/L

<0.001

<0.0005

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

27.03.

Heptaklor

ug/L

<0.003

<0.001

SISTENISO
6468:
1998-modif.

27.03.

trans-heptaklorepoksid

ug/L

<0.002

<0.001

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

27.03.

Lindan

ug/L

<0.002

<0.001

SISTEN ISO
6468:
1998-modif,

27.03.

Pentaklorobenzen

ug/l

<0.001

<0.0003

SISTEN ISO
6468:;
1998-modif.

27.03.

PESTICIDI URONSKI

Klortoluron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Monuron

ug/l

<0.010

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Linuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Monolinuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Mnenja in razlage niso vkljuéene v obseg akreditacije. Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskudani vzorec.
Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorifa rie sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran 3/5



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)35 34 101

elektronska posta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si
Sanitarno-kemicni laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179

Parameter

Enota

Rezultat

Rezultat
pod LOQ

Normativ

Metoda

SLOVENSKA
ARREDITAC'A
SIST OX 190, 58 1T(

AP rois

Rezultati oznadeni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. 8t.: 2013/2295

Datum

Opombe od-do

Klorbromuron

ug/L

<0.011

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Diuron

ug/L

<0.007

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Fluometuron

ug/L

<0.010

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Metobromuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Metoksuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Neburon

ug/L

<0.011

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja §

25.03.

Izoproturon

ug/L

<0.008

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.0

Buturon

ug/L

<0.008

<0.002

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

PESTICIDI TRIAZINSKI

Atrazin

ug/L

<0.008

0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_1, izdaja §

25.03.

Prometrin

ug/L

<0.010

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Cianazin

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Sekbumeton

ug/L

<0.008

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Heksazinon

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Napropamid

ug/L

<0.010

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

251

Desetilatrazin

ug/L

0.007

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_1, izdaja 5

25.03.

Desizopropilatrazin

ug/L

<0.04

<0.01

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_1, izdaja 5

25.03.

Simazin

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Propazin

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Terbutilazin

ug/L

<0.015

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Terbutrin

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Bromacil

ug/L

<0.008

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 5

25.03.

Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultati se nanagajo izkljufno na preskufani vzorec.
Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran 4/5



SLOVENSKA
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto ‘ AXREMIACHA
Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101 ‘ LPo1s
elektronska po3ta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si Rezultati oznaeni z # se nanasajo

Sanitarno-kemiéni laboratorij na neakreditirano dejavnost
Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179

Lab. St.: 2013/2295

Rezultat 2 Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe Sl
Laboratorijska
Sebutilazin ug/L <0.008 <0.003 # 0.1 metoda M 25.03.
740_3, izdaja 5
Laboratorijska
Metazaklor ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 25.03,
740_3, izdaja 5
Laboratorijska
Acetoklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 25,03,
740_3, izdaja 5
Laboratorijska
Metribuzin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 25.03.
740_3, izdaja 5
Laboratorijska
Ametrin ug/L <0.010 <0.003 # metoda M 25.03.
740_3, izdaja 5
POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI
. SIST EN ISO
Indeno(1,2,3-c,d)piren ug/L <0.004 <0.001 # 17993: 2004 25.03.
SIST EN ISO
Benzo(a)piren uglL <0.004 <0001 # 0010 SoTENISO 25,03,
. . SISTEN ISO
Benzo(ghi)perilen ug/L <0.004 <0.001 # 17993- 2004 25.03.
SISTEN ISO
Benzo(b)fluoranten ug/L <0.005 <0.001 # 17993: 2004 25.03.
SISTENISO
Benzo(k)fluoranten ug/L <0.004 <0.001 # 17993: 2004 25.03.
SISTEN ISO
Antracen ug/L <0.005 <0.002 # 17993: 2004 25.03.
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI
SISTEN I1SO 27.03
Kloroform (Triklorometan) ug/L 2.1 10301-Poglavje 0204
3: 1998 e
SISTEN ISO
Bromoform 1-Poglavi 27.03.
(Tribromometan) il =t e * e 02.04,
SIST EN ISO 27.03
Bromodiklorometan ug/L 1.2 10301-Poglavie e
3: 1998 U
SISTEN ISO 27.03
Dibromoklorometan ug/L 0.5 10301-Poglavie 02.04.
3. 1998 Lol
3 SIST EN ISO 21.03.
1,2-Dikloroetan ug/L <0.2 <01 # 30 15680: 2004 25.03,
SIST EN ISO 2703
Tetrakloroeten ug/L <0,06 <003 # 1030%-Poglavje iy
3: 1988 Pl
SISTEN ISO 2703
Trikloroeten ug/L <0.2 <0.05 # 10301-Poglavje o
3: 1998 R
- # - Rezultatl se nanaZajo na neakreditirano dejavnost.
- Stolpec Rezultat: predpona < pomenl, da Jje rezultat pod LOQ
- Stolpec Rezultat < LOQ:
Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vkljuéno meje zaznavnosti do meje doloéljivosti (LOD <= x < LOQ).
Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnosti (< LOD).
- krepko oznacen rezultat ni v skladu z normativom
- vse dodatne Informaclie o opravljenem preskuganiu so dostopne v laboratoriju
Normativi so iz predpisa:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. I, RS, St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09),
= uAVST
L gu§$€(/f0rtuna, univ.dipl.kem.
_I==1___spec. san. kemije
| = :ﬂpredstojn%
MW= EY P Doy
Mnenja in razlage niso vkljuZene v obseg akreditacije, Rezultat| se nana3ajo Izkljuéno na preskusani vzorec, P ) Stran 5/5

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorlja ne sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene... .. < Q\%



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto Datum izpisa: 4.4.2013

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, tel. 07/39 34 144, fax. 07/39 34 101 o
st. izvida 832/2013

Zakljuéna ocena ni vkljuéena v obseg akreditacije.

Zakljuéna ocena vzorca Pitne vode - obCasne preiskave:

Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov presku$anja MikrobioloSkega laboratorija lab.
&t. 2013/2597 ter rezultatov preskudanja Sanitarno kemicnega laboratorija lab. §t. 2013/2295 ocenjujemo, da je
vzorec skladen s predpisi in s tem zdravstveno ustrezen.

predstojnica Sluzbe za hlgleno epidemiologijo in ekologijo
Bonia Mnljavac fgpec higiene
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Zakljuéna ocena ni vkljutena v obseg akreditacije. Rezultati se nana¥ajo izklju&no na preizkudeni vzorec. Ocena skladnosti z upoStevanimi Stran 1/1
predpisi in strokovno mnenje se nana3ata samo na obseg preskusanja parametrov, v asu odvzema vzorca.
Porotilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.



