NACIONALNI LABORATOR zA (@) 28 07 i
ZDRAVJE, OKOLJE |N HRANO Datum izpisa: 25.7.2014

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i o
CENTER ZA OKOLIE IN ZDRAVIE o Ices 5506

Oddelek za ckolje in zdravje Novo mesto
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nmcoz@nlzohsi

Porodilo o preskusanju

Vzorec: Pitne vode - obéasne preiskave

Narocnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vir: Vodovod Gabrje - VH in omr. upravlj.

Mesto odvzema: VH Gaberje - iztok

Namen: Notranji nadzor

Datum odvzema: 26.06.2014 11:55

Odvzel: Povse Andrej, dipl. san. inz.

Vzoréenje in terenske meritve =k: leviida d080/RILL

SLOVEI‘IJSKA
Vzoréenje  Metoda SIST ISO 5667-5: 2007 ‘ i daid
a@ vo
Preiskava . Enota  Rezultat =~ Normativ.  Metoda = Opombe
SIST DIN
Temperaturavode st~ 14 e __. .. o8404-4:2000 o
EN ISO
Klor-prosti N L S S ...
ISO 10523:
PH T4 8595 2010 Temperaturavode= 114°C.
SIST EN Temperatura vode = 11.4°C,
Elektroprevodnost (20stC)  uS/em 481 <2500 278881998 Temperatuma kompenzacia.
organolepti¢na SIST EN
Vonj . . ocena  _ serejemiiv  sprejemfiv 16222007
organolepti¢na SIST EN
Okus ocena  sprejemiiv_ sprejemijiv  1622:2007

- krepko ozna&eni rezultati niso v skladu z normativnimi vrednostmi iz upoétevanih predpisov
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upostevanja merilne negotovosti.

Upostevani predpisi:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Enota za Zivila in_predmete splone rabe

in zdravje
Vodja: Anton Skrbec, dipl. san. inz. ,0(__ Vodja: Dusan Harlander, dr.

ed., spec. epidemiolog.

Zakljuéna ocena ni vkijutena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéna na preizkuseni vzorec, Ocena skladnosti z upo&tevanimi Stran 1/1
predpisi in strokevne mnenje se nanajata samo na obseg presku3anja parametrov, v fasu cdvzema vzorea.

Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

5 1. 1. 2014 je pricel z delom Nacionalmi iaberatorij za zdravje, okalje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem

datumom uporabljamo enotno akreditacijsko listino LP-014.



NACIONALNI LABORATORU ZA
(S:f ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajuka ulica 1, 2000 Mariber

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA
Odcdlelek za mikrobiolo3ke analize zivil, ved in drugih vzorcev okalja Nove mesto

ey vrtl 5, 2000 Novo mesto, T (Q7) 33 24 121, F: (D7) 39 34 100, E: nmcmainlzohsi

PorocCilo o preskusanju

| Vzorec Pitne vode - obdasne preiskave

Lab. &t 2014/5777

Naroénik  Komunala Novo mesto d.o.0., Pedbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevikaova ulica 12, 8000 Novo mesto

Obmoéje odvzema Vodovod Gabrje - VH in omr. upravlj. Odvzemno mesto VH Gaberje - iztok
Stanje vzorca: Vzorec ustreza merilom za sprejem

Odvzem vzorca Prejem vzorca Zacetek in konec analize
Datum in ura: 26.06.2014 11:55 Datum in ura: 26.06.2014 14:07 Zaletek analize: 26.06.2014
Odvzel: Pov3e Andrej, dipl. san. inZ. Prejel: Sodec Boris Analizirano do:  30.06.2014

REZULTATI PRESKUSANJA

Preiscwa  Omakametode  Remtat  Meinavrednost
Escherichia coli MMB-SM-10 Nismo nasli # 0
MPN/100 mL S - ISQQSDS-Z_:2U12 o B S -
Koliformne bakterije MMB-SM-10 Nismo nasli # 0
MPNAOOML . SOWB2012 . .
Intestinalni enterokoki MMB-SM-26 Nismo nasli # 0

__M_PN/100 mL S _ Standard Mathods 92300:2007 - . -
Clostridium perfringens MMB-SM-05 Nismo nali # 0

CFU/TDO m ~ DirektivaSvela 98835 - -
Skupno Stevilo bakterij pri 22°C MMB-SM-01 0

CRUmL . SISTENISO6222:1999 B N
Skupno Stevilo bakterij pri 36'C MMB-SM-01 1 <100
CFU/mL SISTEN1S0 6222:1999

Krepko tiskaﬁi rezultatl ﬁisd skladmznormatlw ﬁéveﬂenimi v upostevanih kriterijin. Hezultat_l t;znacer_u_z# se nanaéé'icrlﬂr;ai 'ﬁreé'!&é'drit?i'rarrm’Vdejavnost. N
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upo$tevanja merilne negotovosti.
Upostevani kriteriji:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

QOdgovorni analitik: Oddelek za mikrobicloSke analize Zivil, vod in drugih
Nezka Lenarci¢, univ. dipl. vzorcev okolja
mikrobiol. Vodiar jaz lj,_udm

KONEC POROCILA O PRESKUZANIU

SLOVENSKA {_/5_Y Koporotilane
‘ AKREDITACIJA C;‘”/\ goueﬁujete

SIST EN ISO/IEC 17025 ﬁ:\7 vel, ga
‘ LP-014 Nl N reciklirajte.

Rezultati, oznageni z #, se nanasajo na neakreditirano dejavnost. Mnenja In razlage niso vkljuéena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani  Datum | zpisa; 30.06.2014
vzorec. Poroilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca. i
$1.1.2014 Je pricel z delom Nacionalni laboratorlj za zdravje, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem datumom uporabljamo Stran: 111
enotno akreditacijsko listino LP-014.



7=> NACIONALNI LABORATORIJ ZA g nom,
\‘T ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO SIST ENISO/IEC 17025
. Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor y—  Qriy
' CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIViL, VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA Rezultati oznateni z # se nanaajo
- 5 i . 2 . na neakreditirano dejavnost
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Nove mesto, T: (07) 39 34 161, F:{07) 39 34 179, E; nm.cka@rilzohsi

Porodilo o presku$anju Lab. §t.: 2014/5442
Splosni podatki:
Namen: Notranji nadzor
Naroénik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.0., PodbevZkova ulica 12, 8000 Novo mesto
Odvzel: Povée Andreij, dipl. san. inZ.
Podatki o vzorcu:
Vrsta vzorca: Vode
Oznaka vzorca: Pitne vode - ob&asne preiskave
Skupina vzorca: Pitne vode

Mesto odvzema: VH Gaberje - iztok
Datum odvzema: 26.06.2014 11:55
Datum prevzema: 26.06.2014 14:24
Analizirano do: 22.07.2014 08:29
Datum izpisa: 24.07.2014

Rezultati preskusanja

Rezultat 2 Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe oditt
OSNOVNI PARAMETRI
SIST EN ISO .
Barva m-1 <0.2 01 # 05 7e7.200z;  JAKIE doiina =436 m 27.06.
metoda B a
SISTEN ISO
Motnost NTU 0.186 5 7027-Poglavje 27.06.
6: 2000
Amonij mg/L NH4  <0.006 0.003 # 050 72@1'?596 27.06.
Celotni organski ogljik (TOC) mg/LC 0.53 S'STE;EQW: 27.06.
Nitriti mg/LNO2  <0.008 Qo & gp SETENTEm 27.06.
o SISTEN ISO . 02.07.
Nitrati mg/L NO3 1.87 50 10304-1: 2009 1% Z2Mrznjenega vzorca, 03.07.
SISTEN iSO ) 02.07.
Sulfat mg/L S04 1.2 250 10304-1: 2009 2 ZAMrZnjenega vzorca. 03.07.
' SISTEN ISO . 02.07.
Klorid mg/L Cl 4.04 250 10304-1: 2009 'Z Z2MrZnjenega vzorca. 03.07.
_ SISTEN ISO . 02.07.
Fluorid mg/L F 0.082 1.5 10304-1: 2009 2 ZAMZnjenega vzorca. 03.07.
KOVINE IN METALOIDI
y ISTEN
Natrij mg/L Na 10 200 18;294!52: zigt?s 04.07.
SISTEN ISO 01.07.
Mangan ug/L Mn 0.46 50 17294.2: 2005 04.07.
i} SIST EN 1SO 01.07.
Zelezo ug/L Fe <40 26 # 200 17294-2: 2005 04.07.
SISTEN ISO 01.07.
Bor mg/L B 0.038 1.0 17294-2: 2005 04.07.
— SISTEN ISO 01.07.
Aluminij ug/L Al 5.9 200 17294-2: 2005 04.07.
_ SISTEN ISO 27.08.
Antimon ug/L Sb 0.37 5.0 17294-2: 2005 04.07.

Mnenja in razlage niso vkljuéene v obseg akreditacije, Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskuani vzorec. Stran 1/6
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

S 1. 1, 2014 je prifel 2z delem Nacionalni laboratorij za zdravie, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem
datumom uparabljamo enetno akreditacijsko listino LP-014.



NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvormajska ulica 1, 2000 Maribor
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesia
Dalmztinova 3, BO0O Novo mesio, T: (07 33 34 161, F: (07) 39 34 175, E: nmska@nlzohs!

SLOVENSKA
AKREDITATUIA
SBTEN ISO/F 17025
‘ LP-014
Rezultati oznaleni z # se nanasajc

na neakreditirano dejavnost

Lab. 8t.: 2014/5442

Rezultat i Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe Sd-do
SIST EN ISO 01.07.
Arzen ug/L As 0.24 10 17294-2; 2005 04.07.
SISTEN ISO 01.07.
Baker mg/L Cu 0.0015 2,0 17294-2: 2005 04.07.
B SIST EN ISO 01.07.
Kadmij ug/L Cd 0.047 2 17294-2: 2005 04.07.
SIST EN ISO 01.07.
Krom - skupno ug/L Cr <0.4 <0.1 50 17294-2: 2005 04.07.
. . ; SIST EN ISO 01.07.
Nikelj ug/L Ni 5.2 20 17294-2; 2005 04.07.
SIST EN ISO 01.07.
Selen ug/l Se 1.9 10 17294-2: 2005 04.07.
) SIST EN ISO 01.07.
Svinec ug/L Pb 2.7 10 17294-2: 2005 04.07.
PESTICIDI
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI
Laboratorijska
Diklobenil ug/L <0.03 0.1 metoda M 22.07.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
Pendimetalin ug/L <0.001 <0.0003 0.1 metoda M 11.07.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Trifluralin ug/L <0.03 # 0.1 metoda M 22.07.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
Dimetenamid ug/L <0.001 <0.0004 0.1 metoda M 11.07.
740 1, izdaja 5
Laboratorijska
Vinklozolin ug/L <0.03 0.1 metoda M 22.07.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
2,6-Diklorobenzamid ug/L <0.006 <0.002 0.1 metoda M 11.07.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Diazinon ug/L <0.002 <0.0006 0.1 metoda M 11.07.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorfenvinfos ug/L <0.002 <0.0007 0.1 metoda M 11.07.
740 1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-metil ug/L <0.003 <0.0009 0.1 metoda M 11.07.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Malation ug/L <0.006 <0.002 0.1 metoda M 11.07.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-etil ug/L <0.002 <0.0007 0.1 metoda M 11.07.
740_1,izdaja 5
PESTICIDI FENOKSIALKANOJSKI
Laboratorijska
2,4,5-T ug/L <0.010 <0.003 0.1 metoda M 14.07.
e 740_2, izdaja 4
Laboratorijska
2,4-DP(diklorprop) ug/L <0.020 <0.006 0.1 metoda M 14.07.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
Bentazon ug/L <0.012 <0.004 0.1 metoda M 14.07.
740_2, izdaja 4
Mnenja in razlage niso vkijuene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec, Stran 2/6

Porogilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
S 1. 1. 2014 je priel 7 delom Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem
datumom uporabljiamo enotno akreditacijsko listino LP-014,
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NACIONALNI LABORATORII ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Parameter

Enota

Rezultat

Rezultat
pod LOQ

Normativ

Metoda

Opombe

SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA
SIST ENISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznateni z # se nanadajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. 3t.: 2014/5442

Datum
od-do

Dicamba

ug/L

<0.05

#

<0.02

#

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 4

14.07.

MCPA

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 4

14.07.

MCPP (Mekoprop)

ug/L

<0.013

<0.004

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 4

14.07.

PESTICIDI ORGANOKLORNI

Endosulfan - alfa

ug/L

<0.0011

<0.0003

0.1

SIST EN 1ISO
6468:
1998-modif.

01.07.

Endosulfan - beta

ug/L

<0.0011

<0.0003

0.1

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

01.07.

Endosulfan sulfat

ug/L

<0.0014

<0.0004

0.1

SISTEN ISO
6468;
1998-modif,

01.07.

Alaklor

ug/L

<0.007

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

09.07.

Metolaklor

ug/L

<0.011

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Aldrin

ug/L

<0.0012

<0.0004

SISTEN ISO
6468:
1888-modif.

01.07.

Dieldrin

ug/L

<0.0015

<0.0005

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

01.07.

HCH-delta

ug/L

<0.0018

<0.0005

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

01.07.

Heksaklorobenzen

ug/L

<0.0010

<0.0003

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

01.07.

Heksaklorobutadien

ug/L

<0.0009

<0.0003

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

01.07.

Heptaklor

ug/L

<0.0027

<0.0008

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

01.07.

trans-heptaklorepoksid

ug/L

<0.0011

<0.0003

SISTEN IS0
6468:
1998-modif.

01.07.

Lindan

ug/L

<0.0012

<0.0004

SISTEN ISO
6468:
1998-modif,

01.07.

Pentaklorobenzen

ug/L

<0.0009

<0.0003

SIST EN ISO
6468:
1898-modif.

01.07.

PESTICIDI URONSKI

Klortoluron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Monuron

ug/L

<0.010

<0.003

01

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Linuron

ug/L

<0.008

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Mnenja in razlage niso vkljuene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec.

Porotilo je dovaljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
S 1. 1. 2014 je pricel z delom Nacionalni iaboratorij za zdravj
datumom uporabljamo enotno akreditacijsko listine LP-014.

€, okolje in hrano, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem

Stran 3/6



NACIONALNI LABORATORIJ ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMUSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drucih voorcey okolja Novo mesto
Delinatinova 3, 5000 Nova mesto, T (G7) 36 34 161, F: (07) 29 =41 179, E: nmcka@nlzehsi

Parameter

Enota

Rezultat

Rezultat
pod LOQ

Normativ

Metoda

SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

SIST EN I50/12C 17025
‘ LP-014

Rezultati oznadeni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. &t.: 2014/5442

Datum

Opombe st

Monolinuron

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Klorbromuron

ug/L

<0.011

<0.008 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Diuron

ug/L

<0.007

<0.002 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Fluometuron

ug/L

<0.010

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Metobromuron

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Metoksuron

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07,

Neburon

ug/L

<0.011

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Izoproturon

ug/L

<0.008

<0.002 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Buturon

ug/L

<0.008

<0.002 #

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

PESTICIDI TRIAZINSKI

Atrazin

ug/L

<0.007

0.004 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Prometrin

ug/L

<0.010

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Cianazin

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Sekbumeton

ug/L

<0.008

<0.002 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Heksazinon

ug/L

<0.013

<0.004 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740 3, izdaja 6

10.07.

Napropamid

ug/L

<0.010

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Desetilatrazin

ug/L

0.014

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_38, izdaja 6

10.07.

Desizopropilatrazin

ug/L

<0.003

<0.001 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Simazin

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Propazin

ug/L

<0.008

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Terbutilazin

ug/L

<0.015

<0.004 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

10.07.

Mnenja in razlage niso vkljuéene v abseg akreditacije. Rezultati se nanalajo izkljutno na preskusani vzorec.

Porocilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
S 1. 1. 2014 je pri¢el z delom Nacionalni laboratorij za zdravj

datumom uporabljamo enetno akreditacijsko listino LP-014,

e, okolje in hranc, na katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem

Stran 4/6



#=> NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Bl

\4

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Novo mesto
Datmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUIA

SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznaleni z # se nanaajo

na neakreditirano dejavnost

Lab. 8t.: 2014/5442

Rezultat " Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Normativ Metoda Opombe P
Laboratorijska
Terbutrin ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 10.07.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Bromacil ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 10.07.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Sebutilazin ug/L <0.008 <0.003 # 0.1 metoda M 10.07.
740 3, izdaja 6
Laboratorijska
Metazaklor ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 10.07.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Acetoklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 09.07.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Metribuzin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 10.07.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska
Ametrin ug/L <0.010 <0.003 # metoda M 09.07.
740_3, izdaja 6
POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI
. SIST EN ISO
Indeno(1,2,3-c,d)piren ug/L <0.004 <0.001 # 17993: 2004 10.07.
; SISTEN ISO
Benzo(a)piren ug/L <0.004 <0.001 # 0,010 17993- 2004 10.07.
. . SISTEN I1SO
Benzo(ghi)perilen ug/L <0.004 <0.001 # 17993 2004 10.07.
SISTEN ISO
Benzo(b)fluoranten ug/L <0.005 <0.001 # 17993: 2004 10.07.
SISTEN ISO
Benzo(k)fluoranten ug/L <0.004 <0.001 # 17993- 2004 10.07.
SISTEN ISO
Antracen ug/L <0.005 <0.002 # 17993: 2004 10.07.
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI
SISTEN ISO 03.07
Kloroform (Triklorometan) ug/L <2 <0.2 # 10301-Poglavie e
3:1908 s
SISTEN ISO
Bromoform 102301-Poalavi 03.07.
(Tribromometan) gyt <l <02 # chrieo 10.07,
SISTEN IS0 03.07
Bromodiklorometan ug/L <0.3 0.08 # 10301-Poglavie 10'07'
3:1998 o
SIST EN ISO 03.07
Dibromoklorometan ug/L <0.3 0.08 # 10301-Poglavje il
3: 1998 1997,
_ SISTEN ISO 01.07.
1,2-Dikloroetan ug/L <0.2 <01 # 30 15680; 2004 09.07.
SIST EN ISO 03.07
Tetrakloroeten ug/L <0.08 <0.03 # 10301-Poglavje el
3:1908 10.07.
SISTEN ISO 03
Trikloroeten ug/L <0.2 <0.05 # 10301-Poglavje 07.
3: 1998 10.07.
Mnenja in razlage niso vkljufene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskuZani vzaorec. Stran 5/6
Porotilo je dovoljeno repraducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

S 1. 1. 2014 je pricel z delom Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, na
datumem uporabljamo enotno akreditacijsko listino LP-014.

katerega so se prenesle tudi vse akreditacijske listine. S tem



> NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SLOVENSKA |
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO SISTEN S0/ 37025
Prvemajska uiica 1, 2000 Maribor ) ‘ LP-014
CENTER ZA KEMIUSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKQOLIA Rezultati oznateni z # se nanagajo

: 24 5 Veox . " < na neakreditirano dejavnost
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Novo mesta "

Dalmatinova 3, 8007 Novo mesto, T: 107) 39 34 LEL FO7) 35 34 179, B nmara@nlzohs

Rezultat s Datum
Parameter Enota Rezultat Normativ Metoda Opombe
pod LOQ pom od-do
- # - Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
- Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOQ
- Stolpec Rezultat < LOQ:
Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vkljuéno meje zaznavnostl do meje dolocljivosti (LOD <= x < LOQ).
Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnostl (< LOD).
- krepko oznaden rezultat ni v skladu z normativom
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referencno/normativne vrednostjo je ocenjena brez upostevanja merilne negotovosti.
- vse dodatne informaciie o opravlienem preskuganiu so dostopne v laboratoriju
Normativi so iz predpisa:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS, St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09),
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Vodja: Jerneja Franko, univ. dipl. in%. kem. inz.
—
Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije, Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Stran 6/6

Porocilo je dovolieno reproducirati le v celoti, razen v primery pisnega soglasja izvajalca.
$ 1. 1. 2014 je priéel z delom Nacionalni laboraterij za zdravje, okolje in hrano, na katerega so se prenasle tudi vse akreditacijske listine. S tem
datumom uporabljamo enotno akreditacijsko listina LP-014.,



7> NACIONALNI LABORATORI ZA
7 ¢/ ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO Latm iZpisar2s 72010

Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLIE IN ZDRAVIE

Oddelek za ckelie in zdravie Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nm.coz@nlzohsi

st. izvida 1980/2014

Zakljutna ocena ni vklju¢ena v obseg akreditacije.
Zakljuéna ocena vzorca Pitne vode - ob&asne preiskave:
Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov preskusanja Oddelka za mikrobiologke analize

lab. §t. 2014/5777 ter rezultatov preskusanja Oddelka za kemijske analize lab. §t. 2014/5442 ocenjujemo, da je
vzorec skladen s predpisi in s tem zdravstveno ustrezen.

Zakljutna acena ni vkljulena v obseg akreditacife. Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preizkudeni vzarec. Ocena skiadnosti z upogtevanimi Stran 1/1
predpisi in strokovno mnenje se nana3ata samo na cbseg presku$anja parametrov, v ¢asu edvzema vzorca.

Porotilo je dovoljeno reproducirati fe v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca,

S 1. 1. 2014 je pritel z delom Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, na katerega so se prenesie tudi vse akreditacijske listine. S tem

datumom uporabljamo enotno akreditacijsko listino LP-014.



