NACIONALNI LABORATORIU ZA o
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Datum izpisa: 30.10.2015
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e s

CENTER ZA OKOLIE IN ZDRAVJE . fzvida 5254/2015
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mgj vrti 5, 3000 Novo mesto, T: {07) 39 34 100, F: (O7) 33 34 101, E: nmcoz@n'zchsi

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Pitna voda - obdasne preiskave

Narocnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vir: Vodovod Dolenjske Toplice - omreZje

Mesto odvzema: omr. Podturn, bife Florjan

Namen: Notranji nadzor

Datum odvzema: 14.10.2015 14:32

Odvzel: Matic Molan, dipl. san. inZ.

Vzoréenje in terenske meritve St. [zvida 5254/2015

SLOVENSKA
Vzoréenje  Metoda SIST ISO 5667-5: 2007 e
‘ LP-014
Preiskava = Enota _ Rezultat _Kriterij __ Metoda Opombe
SIST DIN
38404-C4-2:
Temperaturavode  stc = 155 2000, tocka 4.1 .
SIST EN ISO
Klor - prosti _ mglL 0.26 7393-2:2000
SIST ISO T= °C, glej parameter temperatura
pH 15 6595 ~10523: 2010 . vode.
T= °C, glej parameter temperatura
SIST EN gelp vode. P
Elektroprevodnost (20stC) uS/em 445~ <2500  27888:1998 Temperaturna kompenzacia.
SIST EN
organoleptiéna 1622:2007 (
Vonj ocena  sprefemljiv __ sprejemljiv_ Anex C)
SISTEN
organolepti¢na 1622:2007 (
Okus _ocena  sprejemliv ___sprejemljiv Anex C) _
,/"”__-\\
Enota za Zivi(in_predmetegplo3ne rabe Oddelek za okolje in zdravje
Vodja ton-Skrbec, dipl. san. inz. Vodja: Dusan Harlander, dr. med., spec. epidemiolog.
Zaklju¥na ocena ni vkljuena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljufno na preizkudeni vzorec. Ocena skladnaosti z upostevanimi Stran 1/1

predpisi in strokovno mnenje se nana3ata sarme na cbseg preskusanja parametrov, v £asu odvzema vzorca.
Parofilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomaiska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIViL, VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Movo mesto, T: (071 39 24 121, F:{07) 32 34 100, E: nm.cma@nlzohsi

Porocilo o preSkU§anjU Lab. & 2015/9672

|Vzorec  Pitna voda

Narocnik Komunala Novo mesto d.0.0., PodbevSkova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto
Obmoiije odvzema Vodovod Dolenjske Toplice - omreZie Odvzemno mesto omr. Podturn, bife Florjan

Stanje vzorca: Vzorec ustreza merilom za sprejem

Odvzem vzorca Prejem vzorca | Zacetek in konec analize
Datum in ura: 14.10.2015 14:32 Datum in ura: 14.10.2015 13:21 Zatetek analize: 14.10.2015
Odvzel: Matic Molan, dipl. san. inZ. Prejel: Vidmar Ale$ Analizirano do:  19.10.2015

REZULTATI PRESKUSANJA

I;rélskava o o o Dznaka metode - Re;é!tét I I(ntern o
Escherichia coli MMB-SM-03Y:1 Nismo nasli # 0

) CFUHUD mL e 1509308-1:2014 e
Koliformne bakterue MMB-SM-03Y:1 lemo na§|| # 0

”CFUHOD mL o e |50930812014 N i o L
Intestinaini enterokokl MMB SM-26:1 Nismo nasli # 0

~MPN/10OmL . SandadMethodsS230D2007
Clostridium pen‘rmgens MMB-SM-05:3 Nismo naéh # 0

CFU/100 ml. .. DedvaSwetace®sts
Skupno $tevilo bakteru pri 22 C MMB-5M-01:5 Nismo nadli
CFU/mL .  Srenisoezise
Skupno Stevilo bakteru pri 36 C MMB-SM-01:5 3 <100
CRU/mL SISTEN1S0 622211999 I e

Rezultati, oznacem z # se nanasalo na neakredltlrano de|avnost
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upo3tevanja merilne negotovosti.

Kriteriji-mejne vrednosti so unvzetl po:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik: Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih
Brigita Weiss, dipl. san. inz. vzorcev okolja
2. Vodja: Matjaz Retelj, udm

KONEC POROCILA O PRESKUSANIU (/MA" {

mf Ko porotil
‘ AKnEorrAcuA U) .°32{feéuie”£
= vet, ga

SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014 reciklirajte.

Rezultati, oznacenl z #, se nanasajo na neakreditirano dejavnost. Mnenja In razlage niso vkljusena v obseg akreditacije. Rezultai se nanagajo izkfjucno na preskusani  Datum izpisa; 30.10.2015
vzorec. Porotilo je dovoljeno repraducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasa izvajalca. Stran: 1/1




=> NACIONALNI LABORATORIJ ZA N
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ssexisonec 170z
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ‘ LP-014
CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA Rezultati oznateni z # se nanasajo

S i . . . . na neakreditirano dejavnost
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07)39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nm.cka@nlzohsi

Porodilo o preskusanju Lab. $t.: 2015/9110

Splosni podatki:

Namen: Notranji nadzor

Naro&nik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik:  Komunala Novo mesto d.o.o0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto

Odvzel:  Matic Molan, dipl. san. in%.
Podatki o vzorcu:
Vrsta vzorca: Pitne vode
Oznaka vzorca: Pitna voda
Mesto odvzema: omr. Podturn, bife Florjan Obmocje odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice -
omrezje
Datum odvzema: 14.10.2015 14:32
Datum prevzema: 14.10.2015 12:28
Analizirano do: 23.10.2015
Datum izpisa: 29.10.2015
- w -
Rezultati preskusanja
Rezultat syianE Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
OSNOVNI PARAMETRI
SIST EN ISO g
Harus m-1 <0.2 01 # 05 ritrojs,  JRIYTS doiamar=aaninm 15.10.
metoda B B
SIST EN 1ISO
Motnost NTU 0.27 5 7027:2000; brez 15.10.
poglavja 5§
Amonij Mg/l NH4  <0.006 000s # o050 ORTISO 15.10.
sl '
Celotni organski ogljik (TOC) mg/LC 1,02 ST1I3281484 21.10.
Nitriti myLNO2  <0.008 oz # s SEIENETE 15.10.
Nitrati mg/L NO3 7.56 50 1%';;5’?‘2'3[?9 Iz zamrznjenega vzorca. 23.10.
Sulfat mg/L S04 7.98 250 1801:§J4E?N2i§l% Iz zamrznjenega vzorca. 23.10.
Klorid mg/L Cl 6.58 250 1%|38J45N2|§0D9 Iz zamrznjenega vzorca. 23.10.
, SIST EN iSO : 21.10.
Fluorid mg/L F 0.15 1.5 10304-1: 2009 'Z ZAMZnjenega vzorca. 22.10.
KOVINE IN METALOIDI
s
Natrij mg/L Na 4.4 an  SRLEHO 21.10.
SISTEN IS
Mangan ug/L Mn 0.17 gg  SELEMBO 21.10.
- SIST EN IS
Zelezo uglL Fe < B S 21.10,
SISTEN I1SO 22.10.
Bor mg/L B 0.0079 1.0 17294-2; 2005 23.10.
ISTE
Aluminij ugiL Al 15 200 ol RO 21,10,
. SIST EN ISO 20.10.
Antimon ug/L Sb <0.05 0034 # 50 17294-2: 2005 21.10.
SIST EN 1SO
Arzen ug/L As 0.35 10 17294-2: 2005 21.10.

Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskufani vzorec. Stran 1/5
Porocilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Frvomaiska ulica

, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEY OKCLIA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalinatinova 2, 8000 Movo masto, T: (07) 33 24 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzchs!

@

SLOVENSKA
AKRED

ITACUJA

SIST EN IS0,/2C 17025
A v

Rezultati oznaceni z # se nanasajo

na neakreditirano dejavnost

Lab. 8t.: 2015/9110

Rezultat e Datum
Parameter Enota Rezuitat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe ail-tlo
SIST EN ISO
Baker mg/L Cu 0.0029 2,0 17294-2: 2005 21.10.
3 SIST EN ISO
Kadmij ug/L Cd <0.02 <0.008 # 5 17294.2: 2005 21.10.
SIST EN ISO
Krom - skupno ug/L Cr 0.67 50 r28ATa0nE 21 10.
; : 3 SIST EN 180
Nikelj ug/L Ni 0.16 20 W e 21.10.
SIST EN ISO
Selen ug/L Se <0.1 <0.03 # 10 i 21.10.
| SIST EN ISO
Svinec ug/L Pb 1.4 10 Sk b e 21 10.
ONESNAZENJA
Adsorbirani organsko vezani Ll 1 9.1 SIST EN ISO
halogeni (AOX) ug/ - i % 9562: 2005 15.10.
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI
Laboratorijska 21.10
Diklobenil ug/L <0.03 <0.01 # 0.1 metoda M 270
712/5, izdaja 2 0.
Laboratorijska
Pendimetalin ug/L <0.001 <0.0003 # 01 metoda M 21.10.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska 21.10
Trifluralin ug/L <0.01 <0.003 # 0.1 metoda M 55 10,
712/5, izdaja 2 10.
Laboratorijska
Dimetenamid ug/L <0.001 <0.0004 # 0.1 metoda M 21.10.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska 51.10
Vinklozolin ug/L <0.03 <0.01 # 0.1 metoda M =y
712/5, izdaja 2 ST
Laboratorijska
2,6-Diklorobenzamid ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 21.10.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Diazinon ug/L <0.002 <0.0006 # 0.1 metoda M 21.10.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorfenvinfos ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 21.10.
740 1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-metil ug/L <0.003 <0.0009 # 0.1 metoda M 21.10.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Malation ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 21.10.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-etil ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 21.10.
740_1, izdaja 5
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI
SIST EN ISO 16.10
Kloroform (Triklorometan) ug/L <2 09 # 10301-Poglavje 23.10.
3: 1998 R
SIST EN ISO
Bromoform 10301 -Poglavi 16.10.
(Tribromometan) ug/L < <02 & 3 1%%“8 23.10.
SIST EN ISO 16.10
Bromodiklorometan ug/L 0.9 10301-Poglavje 23.10.
3: 1998 s
SIST EN ISO 16.10
Dibromoklorometan ug/L 1.0 10301-Poglavje <1,
3 1998 23.10.
; SIST EN ISO 15.10.
1,2-Dikloroetan ug/L <02 <01 # 30 15680: 2004 2010
Mnenja in razlage niso vklju¢ene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskugani vzorec, Stran 2/5

Poroéilo je duvoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ SISTEN 180/1EC 17025
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor LP-0a4
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA ;‘:Z:::Ergf;;;ég:: d*:jsaeV::;aéaw
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi
Lab. §t.: 2015/9110
Rezultat E Datum
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda Opombe od-do
SISTEN ISO 16.10
Tetrakloroeten ug/L <0.06 <0.03 # 10301-Poglavje 1510
3: 1998 LA
SIST EN ISO 16.10
Trikloroeten ug/L <0.2 <0.05 # 10301-Poglavje gy
3:1998 s
PESTICIDI FENOKSIALKANOJISKI
Laboratorijska
2,4,5-T ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 22.10.
740 2, izdaja 4
Laboratorijska
2,4-DP(diklorprop) ug/L <0.020 <0.006 # 0.1 metoda M 22.10.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
Bentazon ug/L <0.012 <0.004 # 0.1 metoda M 22 10.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
Dicamba ug/L <0.05 # <0.02 # 0.1 metoda M 22.10.
740_2, izdaja 4
Laboratorijska
MCPA ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 22.10.
740 2, izdaja 4
Laboratorijska
MCPP (Mekoprop) ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 22.10.
740_2, izdaja 4
PESTICIDI ORGANOKLORNI
SISTEN ISO 20.10
Endosulfan - alfa ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: 21'10'
1998-modif. s
SISTEN ISO 20.10
Endosulfan - beta ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1 6468: on e
1998-modif, 1
SIST EN ISO 20.10
Endosulfan sulfat ug/L <0.0014 <0.0004 # 0.1 6468: 21 -10~
1998-modif. #il
Laboratorijska
Alaklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 21 .10,
740_3, izdaja B
Laboratorijska
Metolaklor ug/L <0.011 <0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
SISTEN ISO 20.10
Aldrin ug/L <0.0012 <0.0004 # 6468: 5110,
1998-modif. M
SISTEN iSO 20.10
Dieldrin ug/L <0.0015 <0.0005 # 6468: 21-10-
1998-modif. el
SIST EN ISO 20.10
HCH-delta ug/L <0.0018 <0.0005 # 6468: 21'10'
1998-modif. =i
SISTEN ISO 20.10
Heksaklorobenzen ug/L <0.0010 # <0.0003 # 6468; SF 1D,
1998-modif. oo
SISTEN ISO 20.10
Heksaklorobutadien ug/L <0.0008 # <0.0003 # 6468: 2 ‘1(}.
1998-modif, 10,
SIST EN ISO 50.10
Heptaklor ug/L <0.0027 # <0.0008 # 6468: 1 '1 .
1998-modif. 10.
SIST EN ISO 20.10
trans-heptaklorepoksid ug/L <0.0011 <0.0003 # 6468: 21'10-
1998-modif. e
SISTEN ISO 20.10
Lindan ug/L <0.0012 # <0.0004 # 6468: 2}-1 :
1998-modif. 10
Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izklju€no na preskusani vzorec, Stran 3/5
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORU ZA ‘ SLOVENSKA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO SISTEN IS0/IEC 1702°
Prvomajska uiica 1, 2000 Martbor ‘ LP-014
CENTER ZA KEMIISKE ANALIZE ZIVIL, YOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLIA Rezultati oznaceni z # se nanadajo

na neakreditirano dejavnost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcav okolja Nove mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (073 39 24 161, F: {07) 39 34 179, E: nmcka@nizohsi
Leb, §t.: 2015/9110
Rezultat S— Datum
pod LOQ Kriterij Metoda Opombe Sl
SIST EN ISO

Pentaklorobenzen ug/L <0.0009 # <0.0003 # 6468 2?'13'
1898-madif. wdiete

Parameter Enota Rezultat

PESTICIDI TRIAZINSKI

Laboraterijska

Atrazin ug/L <0.007 0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Prometrin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Cianazin ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 21 10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Sekbumeton ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 20.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Heksazincn ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 20.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Napropamid ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740 3, izdaja 6
Laboratorijska

Desetilatrazin ug/L <0.009 0.006 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Desizopropilatrazin ug/L <0.003 <0.001 # 0.1 metoda M 20.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Simazin ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 21 10,
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Propazin ug/L <0.009 <0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Terbutilazin ug/L <0.015 <0.004 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboraforijska

Terbutrin ug/L <0.013 <0.004 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, 1zdaja 6
Laboratorijska

Bromacil ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 20.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Sebutilazin ug/L <0.008 <0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metazaklor ug/L <0.008 <0.002 # 0.1 metoda M 29.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Acetoklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Metribuzin ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Ametrin ug/L <0.010 <0.003 # metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6

PESTICIDI URONSKI

Laboratorijska

Klortoluron ug/L <0.009 <0.003 # 01 metoda M 2110.
740_3, izdaja 6
Laboratorijska

Monuron ug/L <0.010 <0.003 # 0.1 metoda M 21.10.
740_3, izdaja 6

Mnenja in razlage niso vkljutene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljufne na preskusani vzorec.

Stran 4/5
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



7> NACIONALNI LABORATORI ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor .
CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Ocidelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatincva 3, 8000 Novo mesto, T (07) 39 24 161, F (07) 39 34 173, E: nmcka@nlzohsi

Rezultat G e
Parameter Enota Rezultat pod LOQ Kriterij Metoda

5

Lab. &t.

SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN 1S0,15C 17025
LP-014

Rezultati oznateni z # se nanagajo
na neakreditirano dejavnost

. 2015/9110

Datum
od-do

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Linuron ug/L. <0.009 <0.003 # 0.1

21.10.

Laboratorijska
metoda M
740 3, izdaja 6

Monolinuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1

21.10.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Klorbromuron ug/L <0.011 <0.003 # 0.1

21.10,

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Diuron ug/L <0.007 <0.002 # 0.1

21.10.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Fluometuron ug/L <0.010 <0.003 # 0.1

21.10.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Metobromuron ug/L <0.009 <0.003 # 0.1

21.10.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Metoksuron ug/L <0.009 <0.003 # 01

20.10.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Neburon ug/L <0.011 <0.003 # 0.1

21.10.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Izoproturon ug/L <0.008 <0.002 # 0.1

21.10.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Buturon ug/L <0.008 <0.002 #

21.10.

POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI

SIST EN I1SO

17083: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

Indeno(1,2,3-c,d)piren ug/L <0.004 <0.001 #

22.10.

SIST EN I1SO

17993: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

Benzo(a)piren ug/L. <0.004 <0.001 # 0,010

22.10.

SIST EN ISO

17993: 2004,

medifikacija v
tolki 8.1

Benzo(ghi)perilen ug/L <0.004 <0.001 #

22.10.

SIST EN ISO

17993: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

Benzo(b)fluoranten ug/L <0.005 <0.001 #

22.10.

SISTEN ISO

17893: 2004,

modifikacija v
toki 8.1

Benzo(k)fluoranten ug/L <0.004 <0.001 #

22.10.

SIST EN ISO

17993: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

Antracen ug/L <0.005 <0.002 #

22.10.

- # - Rezultati se nanaSajo na neakreditiranc dejavnost.

- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenéno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upostevanja merilne negotovasti.

- Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOQ
- Stolpec Rezultat < LOQ:

Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vkljuéno meje zaznavnosti do meje dolodljivosti (LOD <= x < LOQ).

Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnosti (< LOD).

L

r,_I:a kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
\/b:_fg_‘ja: Jerneja Franko, univ. dipl. inZ. kem. inZ.

|
3 'l';

Mnenja in razlage niso vkljuéene v abseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno,na preskusani vzorec,
Poroéilo je doveljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja-izvajalea.

Stran 5/5



~.>_ NACIONALNI LABORATORI ZA

ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO Datum izpisa: 30.10.2015

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor o o
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVIE = Iavlda BEalielis

Oddelek za okolje in zdravije Novo mesto
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nmcoz@nizohsi

Zaklju¢na ocena ni vkljutena v obseg akreditacije.
Zakljuc¢na ocena vzorca Pitna voda - obCasne preiskave:
Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov preskusanja Oddelka za mikrobiologke analize

lab. 8t. 2015/8672 ter rezultatov preskusanja Oddelka za kemijske analize lab. &t. 2015/9110 ocenjujemo, da je
vzarec skladen s predpisi in s tem zdravstveno ustrezen.

Oddelek za okolje in zdravje
Vodja: Dudan Harlandef, dr; med., sijec. epidemiolog.

Zaklju€na ocena ni vkljutena v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuno na preizkudeni vzorec. Ocena skiadnosti z upodtevanimi Stran 1/1
predpisi in strokevno mnenje se nana3ata samo na obseg preskuSanja parametrov, v ¢asu odvzema vzorca.
Poroéilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



