NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor
CENTER ZA OKOLIJE IN ZDRAVIE

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Mej wrti 5, 8000 Nove mesto, T: (07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nmcoz@nlzohsi

27 -05- 2015

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Pitna voda

Narocnik: Komunala Novo mesto d.o.0., Podbevskova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbev$kova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vir: Vodovod Vrhpolje - VH in omr. upravilj.

Mesto odvzema: VH Smarje - dotok

Namen: Notranji nadzor

Datum odvzema: 15.04.2015 11:39

Odvzel: Strucelj Joze, vi§. san. teh.

Vzorcenje in terenske meritve

T= °C, glej parameter temperatura

Vzoréenje Metoda SIST ISO 5667-5: 2007
Prelskava  Efota Rezultat _ Kriteri] _ Metoda
SIST DIN
38404-C4-2:
Femparaturm vode _s#Cc .89 .. 2000
SIST EN ISO
Klor - prosti - mg/L o 62 _7393-2:2000
SIST ISO
epH - 76 6595  10523:2010
SISTEN
Elektioprevodnost (20s1C)  uSfem 523 <2500 27888:1098
SIST EN
organoleptiéna 1622:2007 (
vej ocena  _ sprejemliv  sprejemliv _ AnexC)
SISTEN
organoleptiéna 1622:2007 (
Okus ocena  sprejemliv.  sprejemljiv AnexC)

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Enota za Zivila in

Vodja: Anton bec, dipl. san.inz.

_opombs

datum izpisa: 20.5.2015

t. izvida 1533/2015

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

§t. izvida 1533/2015

T= °C, glej parameter temperatura

Yode. .

vade.

Temperaturna kompenzacia.

Oddej¢k za okolje in zdravije
Vodja: Dusan Haflander, dr. med., spec. epidemiolog.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preizku3eni vzorec.
Porocilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran 1/7



NACIONALNI LABORATORI ZA datum izpisa: 20.5.2015

&t. izvida 1533/2015
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ‘ gk%‘é%'}'.rs)‘"c‘}m
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJ: ‘ SISTEN ISO/IEC 17025
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto . LFA14
Mej vrti 5, 8000 Nova mesto, T: (07) 38 34 121, F: (07) 39 34 100, E: nmema@nlzohsi Rezultati oznateni z # se nanaajo
na neakreditirano dejavnost
Ve hd - i
Porocilo o preskusanju lab. 3t. 2015/3419
Parameter === _ Enota _Rezultat  Kriterij _ Metoda
MMB-SM-03Y
Escherichiacoli =~ =~ CFUMOOmL _ Nismonasi _ # 0  1S09308-12014
MMB-SM-03Y
Kolformne bakterje ___ ~ CFUM00mL . Nismona$ii _ » 0  1809308-1:2014
MMB-SM-26
Standard Methods
_Intestinalni enterokoki _MPNAOOmL _ Nismonasli 4 0o 9230D:2007
MMB-SM-05
Clostridium perfringens - CFUAOOmL  Nismonadli  # 0 Direktiva Sveta 98/83/ES
MMB-SM-01
Skupno Stevilo bakterijpri22’c  CFUmL <« e ... SISTENISO5222:1999
MMB-SM-01
Skupno Stevilo bakterijpri36°C ~ CFU/mL <1 <100  SISTENISO6222:1989

- # - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. I. RS. St 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik: Oddelek za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Brigita Weiss, dipl. san. inZ. Vodja: MatjaZ Retelj, udm
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preizkueni vzorec, Stran 2/7

Porotilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celcti in se ne sme uporabljati v rekiamne namene.



#=> NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ SLOVENSKA |
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO SIST EN ISO/IEC 17025
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 5 ‘ LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA Rezultati oznateni z # se nanasajo

na neakreditirano dejavnost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalratinova 3, 8000 Novo meste, T: 107) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Porocilo o preskusanju Lab. §t.: 2015/3010

Splo$ni podatki:

Namen: Notranji nadzor

Narocnik: Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikava ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik:  Komunala Novo mesto d.0.0., Podbevikova ulica 12, 8000 Novo mesto

Odvzel:  Strucelj Joze, vi&. san. teh.
Podatki o vzorcu:
Vrsta vzorca: Pitne vode
Oznaka vzorca: Pitna voda
Mesto odvzema: VH Smarje - dotok Obmodje odvzema: Vodovod Vrhpolje - VH in omr.
upravlj.
Datum odvzema: 15.04.2015 11:39
Datum prevzema: 15.04.2015 11:44
Analizirano do: 06.05.2015
Datum izpisa: 08.05.2015
- 4 -
Rezultati preskusanja
Rezultat S o Datum
Parameter Enota Rezultat Kriter| Metoda
pod LOQ 1 e Opombe od-do
OSNOVNI PARAMETRI
SISTENISO @ dolfina = 4
Barva m-1 <0.2 <01 # 0,5 7887:2012; ;’_‘ig;"g olzing =438 nm 16.04.
metoda B -
SIST EN ISO
Motnost NTU <0.1 5 7027:2000; brez 16.04.
poglavja 5
Amonij ma/L NH4 <0.006 0.005 # 050 715:5'3::1??95 16.04.
Celotni organski ogljik (TOC) mg/LC 0.80 SISTEEBMM: 17.04.
Nitriti mg/LNO2  <0.008 <0002 # o5 SSTENZOTIT 16.04.
— SIST EN SO ) 20.04.
Nitrati mg/L NO3 6.30 50 10304-1: 2009 2 ZMrZnjenega vzorca. 21.04.
SIST EN 1SO ) 20.04.
Sulfat mg/L SO4 7.41 250 10304-1: 2009 ' Z2MrzZnjenega vzorca, 2104
_ SISTEN ISO ) 20.04.
Klorid mg/L Cl 1.45 250 10304-1: 2009 2 Z2Mr2njenega vzorca. 21.04.
' SISTEN ISO ; 20.04.
Fluorid mg/L F <0.04 0019 # 1.5 10304-1: 2009 2 ZaMrZnjenega vzorca. 21.04.
KOVINE IN METALOIDI
Natrij mg/L Na 0.69 B8 S 4.04.
Mangan ug/L Mn <0.1 003 # 50 SOENISO 24.04.
Zelezo ug/L Fe <40 <10 # 200 19?255;4?2'?]55 24.04.
SISTEN |
Bor mgLB 00013 0 e 24.04,
Aluminij ug/L Al <0.9 s o« gee  GELNER 24.04,
) SISTEN 1SO 22.04.
Antimon ug/L Sb <0.05 <02  # 5.0 17294-2: 2005 06.05.
SIST EN 1ISO
Arzen ug/L As <0.1 0.065 # 10 17284-2: 5005 24.04.

Mnenja in razlage niso vkljuene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Stran 1/5
Parotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VCD IN DRUGIH VZORCEY OKCLIA
Oddel=k 7a kemijske analize #vil, vod in drugih vzorcev okoljz Nevo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo meste, T: D7) 39 34 161, F: (07) 39 24 179, E: nmcka@nizohsi

SLOVENSHKA
‘ AKREDITACIJA

BIST EN 1S0/1EC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznateni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. 5t.: 2015/3010

Parameter Enota Rezultat ::su:t(:)a(; Kriterij =~ Metoda Opombe 2?_‘::
SISTEN |
o mglL.Cu  0.0018 BD gy o 24,04,
Kadmij ug/L Cd <0.02 <0008 # 5 o 54.04.
[
Krom - skupno ug/L Cr <0.4 <0.1 # 50 1875’&;45’?2'?85 24.04.
. SIST EN 1ISO
Nikelj ug/L Ni 0.10 20 17994.2: 2005 24.04.
Sl
Selen ug/L Se <0.1 0.049 # 10 1728543?];?& 24.04.
SIST
Svinec ug/L Pb <0.1 ooss # 10 S ENSO 24.04.
ONESNAZENJA
Adsorbirani organsko vezani Lcl o1 SIST EN ISO
halogeni (AOX) ug/ # Sc60 DOOE 17.04,
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI
Laboratorijska
Diklobenil ug/L <0.03 #  <0.01 # 0.1 metoda M 23.04.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
Pendimetalin ug/L <0.001 <0.0003 # 0.1 metoda M 28.04.
740 1, izdaja 5
Laboratorijska
Trifluralin ug/L <0.03 # <0.01 # 0.1 metoda M 23 .04,
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
Dimetenamid ug/L <0.001 <0.0004 # 0.1 metoda M 28.04.
740_1,izdaja 5
Laboraterijska
Vinklozolin ug/L <0.03 #  <0.01 # 0.1 metoda M 23.04.
712/5, izdaja 2
Laboratorijska
2,6-Diklorobenzamid ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 28.04.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Diazinon ug/L <0.002 <0.0006 # 01 metoda M 28.04.
740 1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorfenvinfos ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 28.04.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-metil ug/L <0.003 <0.0009 # 0.1 metoda M 26, ..
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Malation ug/L <0.006 <0.002 # 0.1 metoda M 28.04.
740_1, izdaja 5
Laboratorijska
Klorpirifos-etil ug/L <0.002 <0.0007 # 0.1 metoda M 28.04.
740_1, izdaja 5
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI
SIST EN IS0 16.0
Kloroform (Triklorometan) ug/L <2 1.1 # 10301-Poglavje 04, 4.
3: 1998 4.04.
SIST EN 1SO
Bromoform . 16.04,
; 10301 - |
(Tribromometan) ug/L < 02 # e 24.04.
SIST EN 1SO 16.04
Bromodiklorometan ug/L 0.8 10301-Poglavje et
3: 1998 24.04.
SIST EN ISO 16.0
Dibromoklorometan ug/L 0.3 10301-Poglavje -04.
3: 1908 24.04.
] SIST EN ISO 16.04.
1,2-Dikloroetan ug/L <0.2 <01 # 30 15680; 2004 22.04.
Mnenja in razlage niso vkljuéene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Stran 2/5

Parodilo je dovoljeno repreducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi

Rezultat
pod LOQ

Parameter Enota Rezultat

Kriterij Metoda

Opombe

SLOVENSKA

‘ AKREDITACLJA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznaleni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. 3t.: 2015/3010

Datum
od-do

SISTEN ISO
10301-Poglavie
3. 1998

Tetrakloroeten ug/L <0.06 <0.03 #

16.04.
24.04,

SIST EN ISO
10301-Poglavje
3:1998

Trikloroeten ug/L <0.2 <0.05 #

16.04.
24.04.

PESTICIDI FENOKSIALKANOJSKI

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 4

2,4,5-T ug/L <0.010 <0003 # 0.1

17.04.

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 4

2,4-DP(diklorprop) ug/L <0.020 <0.008 # 0.1

17.04.

Laboratorijska
metoda M
740 _2, izdaja 4

Bentazon ug/L <0.012 <0.004 # 0.1

17.04.

Laboratorijska
metoda M
740 _2, izdaja 4

Dicamba ug/L <0.05 # <002 # 0.1

17.04.

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 4

MCPA ug/L <0.013 <0.004 # 0.1

17.04.

Laboratorijska
metoda M
740_2, izdaja 4

MCPP (Mekoprop) ug/L <0.013 <0.004 # 0.1

17.04.

PESTICIDI ORGANOKLORNI

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

Endosulfan - alfa ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1

06.05.

SISTEN ISO
6468:
1898-modif.

Endosulfan - beta ug/L <0.0011 <0.0003 # 0.1

06.05.

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

Endosulfan sulfat ug/L <0.0014 <0.0004 # 0.1

06.05.

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

Alaklor ug/L <0.007 <0.002 # 0.1

Laboratorijska
metada M
740_3, izdaja 6

Metolaklor ug/L <0.011 <0.003 # 0.1

23.04.

23.04.

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

Aldrin ug/L <0.0012 <0.0004 #

06.05.

SIST EN ISO
6468:
1998-modif.

Dieldrin ug/L <0.0015 <0.0005 #

086.05.

SIST EN ISO
6468;
1998-modif.

HCH-delta ug/L <0.0018 <0.0005 #

06.05.

SIST EN ISO
6468:
1888-moadif.

Heksaklorobenzen ug/L <0.0010 <0.0003 #

06.05.

SISTEN 1SO
6468:
1888-modif.

Heksaklorobutadien ug/L <0.0009 <0.0003 #

06.05.

SIST EN ISO
£468:
1888-modif.

Heptaklor ug/L <0.0027 <0.0008 #

06.05.

SISTEN IS0
6468:
1998-modif.

trans-heptaklorepoksid ug/L <0.0011 <0.0003 #

086.05.

SISTENISO
6468:
1988-modif.

Lindan ug/L <0.0012 <0.0004 #

06.05.

Mnenja in razlage niso vkljuene v obseg akreditacije. Rezultati se nana3aje izkljuno na preskugani vzorec,
Porotilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajaica.

Stran 3/5



-~ NACIONALNI LABORATORI ZA

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomaisks ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOL A
Cddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolia MNovo mesto
Dalimatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: {07) 38 24 179, E: nmcka®nizohsi

Parameter

Enota

Rezultat

Rezultat
pod LOQ

Kriterij

Metoda

SLOVENSXA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN SO/EC 17025
LP-014 .

Rezultati oznaceni z # se nana3dajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. st.: 2015/3010

Datum

Opombe sd-d

Pentaklorobenzen

ug/L

<0.0009

<0.0003 #

SISTEN ISO
6468:
1998-modif.

06.05.

PESTICIDI TRIAZINSKI

Atrazin

ug/L

<0.007

<0.002 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Prometrin

ug/L

<0.010

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Cianazin

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Sekbumeton

ug/L

<0.008

<0.002 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Heksazinon

ug/L

<0.013

<0.004 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.(0

Napropamid

ug/L

<0.010

<0.003 #

01

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Desetilatrazin

ug/L

<0.008

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740 3, izdaja 6

23.04.

Desizopropilatrazin

ug/L

<0.003

<0.001 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Simazin

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Propazin

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740 3, izdaja 6

23.04.

Terbutilazin

ug/L

<0.015

<0.004 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Terbutrin

ug/L

<0.013

<0.004 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Bromacil

ug/L

<0.008

<0.002 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04,

Sebutilazin

ug/L

<0.008

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Metazaklor

ug/L

<0.008

<0.002 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Acetoklor

ug/L

<0.007

<0.002 #

01

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Metribuzin

ug/L

<0.010

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Ametrin

ug/L

<0.010

<0.003 #

Laboratorijska
metoda M
740_3, Izdaja 6

23.04.

PESTICIDI URONSKI

Klortoluron

ug/L

<0.009

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Monuron

ug/L

<0.010

<0.003 #

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Mnenja in razlage niso vkljuene v obseg akreditacije. Rezultati se nana$ajo izkljuéno na preskusani vzorec.

Poroéilo je dovoljeno reproducirati le v celati, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Stran 4/5



o

NACIONALNI LABORATORIJ ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maripor

CENTER ZA KEMISKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Daimatinova 2, 8000 Nevo maste, TH{G7) 39 34 161, B (07) 29 34 179, & nmckamrizohs

Parameter

Enota

Rezultat

Rezultat
pod LOQ

Kriterij

Metoda

%

Lab. st.

SLOVENSKA
AKREDITACUJA

SISTEN 150/i65 17025
LP-014

Rezultati oznadeni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

1 2015/3010

Datum
od-do

Linuron

ug/L

<0.008

<0.003

#

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Monolinuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Klorbromuron

ug/L

<0.011

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Diuron

ug/L

<0.007

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Fluometuron

ug/L

<0.010

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Metobromuron

ug/L

<0.009

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Metoksuron

ug/L

<0.008

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Neburon

ug/L

<0.011

<0.003

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Izoproturon

ug/L

<0.008

<0.002

0.1

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

Buturon

ug/L

<0.008

<0.002

Laboratorijska
metoda M
740_3, izdaja 6

23.04.

POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI

Indeno(1,2,3-c,d)piren

ug/L

<0.004

<0.001

SIST EN ISO

17993: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

23.04.

Benzo(a)piren

ug/L

<0.004

<0.001

0,010

SIST EN ISO

17993: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

23.04.

Benzo(ghi)perilen

ug/L

<0.004

<0.001

SIST EN ISO

17993: 2004,

modifikacija v
totki 8.1

23.04.

Benzo(b)fluoranten

ug/L

<0.005

<0.001

SIST EN ISO

17993: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

23.04,

Benzo(k)fluoranten

ug/L

<0.004

<0.001

SIST EN I1SO

17993: 2004,

medifikacija v
to&ki 8.1

23.04.

Antracen

ug/L

<0.005

<0.002

SIST EN ISO

17993: 2004,

modifikacija v
tocki 8.1

23.04.

- # - Rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.

- skladnost oziroma neskladnest rezultata z referentno/normativn
- Stolpec Rezultat: predpona < pomenl, da je rezultat pod LOQ

- Stolpec Rezultat < LOQ:

Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vki
Predpona < pemeni, da je vrednost

- vse dodatne informaciie o opravlienem preskusaniju s6 qostooné V' laboratoriju

juéno meje zaznavnosti do meje dololjivosti (LOD <= x < LOQ).
pod mejo zaznavnosti (< LOD).

o vrednostjo je ocenjena brez upostevanja merilne negotovosti.

{7 Oddelek za kemijske analize ivil, vod in drugih vzorcev okolja
- VModja: Jerneja Franko, univ. dipl. inz. kem. in%.

{
|

\2,

Lo

Mnenja in razlage niso vkljuene v obseg akreditacije. Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskuani vzorec.
Porogilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.
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~> NACIONALNI LABORATORIJ ZA datum izpisa: 20.5.2015

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLIE IN ZDRAVIE

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5. 8000 Novo mesto, T: {07) 39 34 100, F: (07) 39 34 101, E: nm.coz@nlzohsi

Zakljuéna ocena vzorca Pitna voda, $t. 1533/2015:
Ocena skladnosti z upoStevanimi predpisi: Vzorec je skladen s predpisi.

Strokovno mnenje: Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Oddelek za okolje in zdravje
Vodja: DuSan Harlander, dr. med., spec. epidemiolog.

Zaklju€na ocena se nanasa izkljuno na preizkuZeni vzerec.
Ocena skladnosti z upoStevanimi predpisi In strokovno mnenje se nanadata samo na obseg preskudanja parametrov, v £asu odvzema vzorca.
Porofilo se brez pisnega pristanka preizkusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.
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